 ZAPADOSLOVENSKA
DISTRIBUENA

Zmluva o pripojeni zariadenia na vyrobu elektriny do distribuénej sistavy
spolo€nosti Zapadoslovenska distribuéné, a.s.

(dalej len ,Zmiuva’)

Cislo Zmluvy: 19/18500/134-ZoPz

EIC odovzdévacieho miesta: 24ZZSVYR00027130

uzatvorena medzi zmluvnymi stranami:

Prevadzkovatel distribuénej sustavy:

Obchodné meno: Zépadoslovenska distribugna, a.s.
Préavna forma: akciové spolotnosl’
Sidlo: Culenova 6, 816 47 Bratislava
| Registracia: Obchodny register Okresného sidu Bratislava |, Oddiel: Sa, Viozka ¢.: 3879/
DrZitel povolenia distribiciu elektriny vydaného Uradom pre reguléciu sietovych odvetvi éislo: 2007E 0258,
ICO: 36 361 518
DIC: 2022189048
IC DPH: SK2022189048
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo Gtu: 2626106826/1100
IBAN: SK5811000000002626106826
Zastipeny: Ing. Robert Vida, vedtici sprévy energetickych zriadeni

Ing. Lorant Burian, $pecialista spravy energetickych zariadeni

(dalej len ,Prevadzkovatel™)

a
Ziadatel o pripojenie:
Obchodné meno/Meno, priezvisko, | Obec Lehnice
titul :
Pravna forma: obec
Sidlo/Bydlisko: Velky Lég 89, 930 37 Lehnice
Registracia: Statisticky register Statistického (radu SR

sietovych odvetvi Cislo:

DrZitel povolenia na vyrobu elektriny/potvrdenia o splneni oznamovacej povinnosti vydaného Uradom pre regulaci

ICO/Datum narodenia: 00 305 553

DIC: 20 2115 1814

IC DPH: '

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo 6&tu:

IBAN: SK40 0200 0000 0000 2022 7122

Zastupeny:

JUDr., Ing. FrantiSek Szitasi, starosta obce
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(dalej len ,Ziadatel™)

|. Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je

a) zéavéazok Prevadzkovatela na zaklade Ziadosti o pripojenie zariadenia na vyrobu elektriny do distribuénej
sistavy spolocnosti Zapadoslovenské distribuéna, as. zo diia 10.10.2019 (dalej len Ziadost' o
pripojenie”) v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmiuve zabezpedit v distribuénej ststave
Prevadzkovatela (dalej len distribuéné suistava®) pre pripojenie zariadenia na vyrobu elektriny Ziadatela
uvedeného v tejto Zmluve (dalej len ,zariadenie na vyrobu elektriny”) do distribuénej sistavy za Géelom
vyvedenia indtalovaného elektrického vykonu zariadenia na vyrobu elektriny maximélnu rezervovani
kapacitu vo vyske 10 % celkového instalovaného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny,

b) =zavazok Prevadzkovatela v sllade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve pripojit zariadenie na
vyrobu elektriny do distribu¢nej sistavy,

c) zavazok Ziadatela riadne a véas spinit véetky povinnosti uvedené v tejto Zmluve,

d) stanovenie obchodnych a technickych podmienok pripojenia zariadenia na vyrobu elektriny do distribuénej
stistavy,

e) vymedzenie vzajomnej spoluprace Prevadzkovatela a Ziadatela pri plneni predmetu tejto Zmiuvy.

IIl. Specifikacia pripojenia zariadenia na vyrobu elektriny
2.1 Specifikécia zariadenia na vyrobu elektriny
a) EIC odovzdévacieho miesta; 24ZZSVYR00027130,
b) Adresa odovzdavacieho miesta: Lehnice, Velky Lég 130,1, parcelné &islo: 130/1 a 130/2, katastraine
Gzemie: Velky Lég,
c) Nazov zariadenia na vyrobu elektriny: FTVZ Lehnice, Materska 3. 2; 34,20 kW, pripojenie k distribucnej
sustave,
d) Celkovy instalovany vykon: 34,20 kW.
2.2 Technické parametre pripojenia
a) Pripojenie zariadenia na vyrobu elekiriny do distribuénej sustavy na napatovej Grovni: NN,
b) Merania vyrobenej elektriny na napatovej rovni: NN.

lil. Technické podmienky pripojenia a ostatné dojednania zmluvnych stran tykajiice sa pripojenia

Technické podmienky pripojenia a ostatné dojednania zmluvnych strén tykajlice sa pripojenia tvoria prilohu ¢. 1
tejto Zmluvy.

IV. Lehota na pinenie predmetu Zmluvy
41 Prevadzkovatel sa zavézuje pripojit zariadenie na vyrobu elektriny a elekiroenergetické zariadenia Ziadatefa
do distribuénej sistavy do 5 pracovnych dni od spinenia obchodnych a technickych podmienok pripojenia.

4.2 Ziadatel sa zavézuje spinit technické podmienky pre Ziadatefa uvedené v &lanku ll. tejto Zmluvy a prilohe &. 1
tejto Zmluvy najneskér v lehote 6 mesiacov odo dita podpisu navrhu tejto Zmluvy Prevadzkovatefom. Ak
Ziadatel porusi povinnost uvedend v tomto odseku Zmluvy, je Prevadzkovatel opravneny od tejto Zmluvy
okamzite odstapit.
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V. Cena za pripojenie a sposob jej Ghrady

i
5.2
53

5.4

Pripojenie zariadenia na vjrobu elekiriny do distributnej sistavy je bezplatné.

Ziadatel podpisom tejto Zmluvy Cesine vyhlasuje, Ze zariadenie na vjrobu elektriny je lokéainym zdrojom.
Ziadatel je povinny najneskér v lehote 60 kalendarnych dni odo diia uvedenia zariadenia na vyrobu elektriny do
prevadzky dorucit’ Prevadzkovatelovi potvrdenie Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi o vyrobe elektriny
v lokélnom zdroji, vydané Ziadatelovi pre zariadenie na vyrobu elektriny.

Ak sa destné vyhlasenie Ziadatela uvedené v lanku V. ods. 5.2 tejto Zmluvy ukaze ako nepravdive, je
Prevadzkovatel opravneny od tejto Zmluvy okamzite odstupit.

VI. Préva a povinnosti zmluvnych strén

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

39

Ziadatel je povinny poskytnit'  Prevadzkovatelovi vetky potrebné podklady  tykasjuce sa
elekiroenergetickych zariadeni Ziadatela k umoZneniu pripojenia zariadenia na vyrobu elektriny do distribune;
sustavy.

Ziadatel je povinny dodrziavat' maximainu rezervovani kapacitu uvedent v élanku I. tejto Zmiuvy a tdfo hodnotu
neprekrotit. Za prekrotenie maximalnej rezervovanej kapacity uvedenej &lanku I tejto Zmluvy je Ziadatel
povinny uhradit Prevadzkovatelovi platbu podfa platného cenového rozhodnutia Uradu pre reguléciu sietovych
odvetvi. Zaplatenim platby za prekrocenie maximélnej rezervovanej kapacity uvedenej ¢lanku [. tejto Zmluvy
nie je dotknuty narok Prevadzkovatela na nahradu Skody, ktord vdosledku prekrocenie maximélne]
rezervovanej kapacity uvedenej Elanku 1. tejto Zmluvy Prevadzkovatelovi vznikne.

Ziadatel je povinny udrZiavat zariadenie na vyrobu elektriny a elektroenergetické zariadenia Ziadatela v riadnom
technickom stave v stlade so vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, Technickymi
podmienkami a Prevadzkovym poriadkom tak, aby negativie neovplyviiovalo kvalitu elektriny v
distribuénej sustave.

Ziadatel je na poziadanie Prevadzkovatela povinny poskytnit Prevadzkovatelovi technické udaje a spravy
z odbomej prehliadky a odbornej skusky zariadenia na vyrobu elektriny a elektroenergetickych zariadeni
Ziadatela. V pripade ak Ziadatel odmietne poskytnat Prevadzkovatefovi technické udaje a spravy z odbomej
prehliadky a odbomej skisky elektroenergetickych zariadeni Ziadatefa, mé sa za to, ze elekiroenergetické
zariadenia Ziadatela nevyhovuji podmienkam podla veobecne zavéaznych pravnych predpisov, technickych
noriem, technickym podmienok uvedenych v tejto Zmluve, Technickych podmienok a Prevadzkového poriadku
a Prevadzkovatel je opravneny odpojit’ zariadenie na vyrobu elekiriny a/alebo elektroenergetické zariadenia
Ziadatela od distribuénej sistavy.

Ziadatel je povinny zabezpedit, abg kvalita elekiriny vyrabana v zariadeni na vyrobu elekiriny a dodavana
elektroenergetickymi zariadeniami Ziadatefa do distribuénej sistavy zodpovedala podmienkam stanovenym
vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, Technickymi podmienkami a Prevadzkovym
poriadkom.

Ziadatel je povinny ihned’ informovat Prevadzkovatela o kaZdej skutognosti, ktora ma vplyv na distribuéni
sustavu (napr.: zmena vykonu zariadenia na vyrobu elektriny, automatiky, ukonenie alebo dlhodobé prerusenie
vyroby elektriny).

Zmiuvné strany sa zavazujl navzéjom informovat o vSetkych skutoénostiach, ktorych si si vedome, ktoré maji
alebo mbzu mat' vplyv na riadne pinenie tejto Zmluvy a/alebo ktoré by mohli viest' ku Skodam a vynaloZia
maximalne Gsilie k odvrateniu Skody hroziacej druhej zmluvnej strane.

Prevadzkovalel je opravneny odpojit zariadenie na vyrobu elektriny a/alebo elektroenergetické zariadenia
Ziadatela od distribuénej sistavy, ak zariadenie na vyrobu elektriny afalebo elektroenergetické zariadenia
Ziadatela nevyhowuju poZiadavkam stanovenym véeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi
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normami, technickymi podmienkami uvedenymi v tejic Zmluve, Technickymi podmienkami a Prevadzkovym
poriadkom.

Prevadzkovate! sa zavazuje pre Ziadatefa v odovzdavacom mieste uvedenom v &lanku ll. tejto Zmluvy
rezervoval maximéalnu rezervovanl kapacitu uvedent v ¢lanku |. ods. 1.1 pism. a) tejto Zmluvy podas 6
mesiacov odo diia podpisu névrhu tejlo Zmluvy Prevadzkovatefom. Ak v lehote 6 mesiacov odo diia podpisu
névrhu tejto Zmiuvy Prevadzkovatefom Ziadatel nespini technické podmienky pre Ziadatela uvedené v &lanku
i1l. tejto Zmiuvy a prilohe €. 1 tejto Zmluvy, mé Prevadzkovatel pravo od tejto Zmluvy okamZite odstipit.

Vil. Platnost’' Zmluvy

7.1

7.2
7.3
74

7.5

7.6

7.7

7.8

4/9

Lehota na prijatie navrhu tejto Zmluvy Ziadatefom je 6 mesiacov odo dha jeho podpisania Prevadzkovatefom.
Navrh tejto Zmluvy podpisany Ziadalelom musi byt v uvedenej lehote doruéeny Prevéadzkovatelovi. Uplynutim
tejto lehoty navrh na uzatvorenie tejio Zmluvy zanikd a Prevadzkovatel nim nie je viazany. V pripade
akychkofvek zmien pripadne doplneni navrhu tejto Zmluvy zo strany Ziadatela, na ktorych sa zmluvné strany
nedohodii, sa takto upraveny navrh bude povazovat za novy navrh, ktorym Prevadzkovatel nebude viazany.

Zmiuva nadobtda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmiuvnymi stranami.

Zmluva je uzatvorena na dobu neurgitd.

Platnost tejto Zmluvy zanika:

a) pisomnou dohodou zmiuvnych stran,

b) odstipenim od Zmluvy,

c) diiom ukonéenia platnosti zmluvy pristupe do distribucnej sistavy a distriblcii elektriny uzatvorenej medzi
zmluvnymi stranami pre odovzdavacie miesto uvedené v ¢lanku |1, tejto Zmluvy.

Prevadzkovatel ma pravo okamzite odstapit od tejto Zmluvy:

a) podla clanku IV. ods. 4.2 tejlo Zmluvy,

b) podfa ¢lanku V. ods. 6.4 fejto Zmluvy,

c) podla élanku VI. ods. 6.9 tejto Zmluvy,

d) akZiadatel porusi ktorikofvek ini povinnost uvedend v tejto Zmluve a k naprave neddjde napriek pisomne;j
vyzve Prevadzkovatela,

e) ak Ziadatel zariadenim na vyrobu elektriny a/alebo elektroenergetickymi zariadeniami Ziadatefa dodava
elektrinu do distribucnej sistavy bez uzatvorenej zmluvy o dodavke elekiriny abez viastnej alebo
prenesenej zodpovednosti Ziadatela za odchylku.

Ziadatel ma pravo odstipit od tejto Zmluvy, ak Prevadzkovatel porusi ktorakolvek povinnost uvedend v tejto
Zmluve a k naprave nedojde ani v lehote urdenej Ziadatefom v pisomnej vyzve Ziadatefa, ktora nesmie byt
kratsia ako 30 kalendamych dni.

V pripade zaniku Zmluvy odstipenim Zmluva zaniké diiom doruCenia pisomného prejavu véle odstupujice;
zmluvnej strany odstapit od Zmluvy druhej zmluvnej strane. V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran
Zmluva zaniké difom uvedenym v dohode zmluvnych stran.

V pripade odstipenia od Zmiuvy zostévajt‘l zachované prava a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy do dia
acinnosti odstipenia. Zmluvné strany st povinné vyrovnat vietky pohladavky a zévézky vzniknuté do dia
Géinnosti odstipenia od Zmluvy. S vynimkou pripadov, kedy k odstupeniu od tejto Zmluvy dbjde po pripojeni
zariadenia na vyrobu elektriny alalebo elekiroenergetickych zariadeni Ziadatela do distribuénej sistavy, je
Ziadatel povinny Prevadzkovatelovi uhradit' véetky naklady Prevadzkovatela vynalozené Prevadzkovatelom
v siivislosti s pinenim predmetu tejto Zmluvy do dia ucinnosti odstipenia od Zmluvy.
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Odstupenie od Zmluvy alebo jej ukoncenie inym spdsobom, sa nedotyka prava na uplatnenie narokov
vyplyvajucich z porusenia Zmluvy vrétane opravnenia na nahradu $kody, zmluvnych ustanoveni tykajiicich sa
volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a ostatnych ustanoveni, kioré podla Zmluvy alebo
vzhladom na svoju povahu majl trvat aj po ukonceni Zmluvy.

V pripade ukongenia Zmluvy po pripojeni zariadenia na vyrobu eleklriny a/alebo elekiroenergetickych zariadeni
Ziadatela do distribunej ststavy je Ziadate! povinny umoznit Prevadzkovatefovi vykonat' vSetky Gkony
sivisiace s odpojenim zariadenia na vyrobu elekiriny a elektroenergetickych zariadeni Ziadatela od distribuénej
sUstavy, vratane odobratia urCeneho meradla a zariadenia na prenos informécii o nameranych dajoch.

VIil. Zévereéné ustanovenia

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

5/9

Navrh fejto Zmluvy podpisany Prevadzkovatefom predstavuje kladné stanovisko Prevadzkovatela
k rezervovanej kapacite na pripojenie zariadenia na vyrobu elektriny do distribucnej sustavy poda § 4b ods. 5
zakona ¢. 309/2009 Z. z. o podpore obnovitelnych zdrojov energie a vysoko G&innej kombinovanej vyroby a o
zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zariadenie na vyrobu elekiriny je mozné
pripojit do distribunej sistavy az po uzatvoreni tejto Zmluvy a splneni vsetkych povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory bud( prednostne riedené dohodou zmluvnych stréan, v pripade
rieSenia sporov sidnou cestou budi tieto rieSené prislusnym sudom Slovenskej republiky podra platnych
pravnych predpisov. Ziadatel, ktory je spotrebitefom, ma za podmienok ustanovenych zakonom €. 391/2015 Z.
z. 0 altemativnom rieSeni spotrebitelskych sporov pravo obrétit sa na prislusny subjekt alterativneho riegenia
sporov.

Vgetky prava a povinnosti vyplyvajlce z tejlo Zmluvy prechadzajii na pravnych nastupcov oboch zmluvnych
strén.

Tato Zmluvu moZno zrusit iba pisomne; tym nie st dotknuté ustanovenia tejto Zmiuvy, podfa ktorych tato Zmluva
zanika na zaklade dohodnutych pravnych skutoénosti. Zmluvu mozno menit alebo dopliiat’ len pisomnymi
vzostupne Eislovanymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmena identifikatnych Gdajov zmluvnych strén, ako aj Eisla Gétu, zmena Gtvaru zodpovedného za uzatvorenie
a plnenie Zmluvy, zmena doruovacej adresy alebo zmena kontaktnych osdb sa nebudi povazovat' za zmeny
vyZadujlice uzavretie dodatku k tejto Zmluve. Zmluvn4 strana dotknuta takouto zmenou je povinna zmeny tychto
udajov pisomne oznamit' druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor véak do 15 kalendamych
dni od zmeny prisluSnych Udajov. Nesplnenie tejlo oznamovacej povinnosti je na tarchu povinnej zmluvnej
strany. Zmluvné strany sa zavézuji poskylovat'si véas vietky informéacie, ktoré by mohli mat vplyv na plnenie
podia Zmluvy.

VSetky podania zmluvnych strén, ktoré sa maji podla Zmluvy urobit pisomne, sa budi povazovat' za riadne
podané, ak budd doru¢ené druhej zmluvnej strane osobne alebo postou na adresu zmluvnej strany uvedent v
Zmluve alebo pisomne oznamenu druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomné podania
zmluvnych strén sa povazujii za doruéené druhej zmluvnej strane diiom prevzatia zasielky alebo diiom jej
uloZenia na poSte, aj ked sa druha zmluvna strana o uloZeni zasielky nedozvedela, alebo diiom odmietnutia
prevzatia zésielky.

Ziadatel nie je opravneny postupit' alebo previest svoje prava a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy ako celok
alebo ich Cast bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu Prevadzkovatela.

Ustanovenia Zmluvy st oddelitelné. Ak sa potas trvania zmluvného vztahu stane akékolvek ustanovenie
Zmluvy (alebo jeho cast) neplatné alebo nevynititelné najmé ale nie len v dosledku zmeny platnych pravnych
predpisov, nebude tym dotknuté platnost' ani vyndtitelnost' ostatnych ustanoveni Zmluvy a zmluvné strany sa
zavézujl rokovat' s ciefom Gpravy zmluvného vztahu v zmysle novej pravnej upravy a nahradit’ dotknuté
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ustanovenia novymi, urcenymi pravnou Gpravou, resp. zmenou lak, aby bol zachovany 0¢el Zmluvy a zadmery
zmluvnych strén obsiahnuté v pévodnych ustanoveniach.

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, 7e pre doruSovanie pisomnosti Ziadatefovi sa pouZije adresa Ziadatela, kloté je
uvedend v zéhlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre doru€ovanie pisomnosti Prevadzkovatefovi sa pouzije nasledovna adresa:
Zapadoslovenska distribucna, a.s.

P. O. Box 292

810 00 Bratislava 1

8.10 Zmluva je vyhotovena vo 2 vyhotoveniach s rovnakou pravnou silou, pricom kazda zo zmluvnych stran dostane
po jednom vyhotoveni.

8.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravne vztahy medzi Prevadzkovatelom a Ziadatefom, ktoré nie sii upravené
v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi
pravnymi predpismi, technickymi podmienkami Prevadzkovatela (viejlo Zmluve len ,Technické
podmienky”), prevadzkovym poriadkom Prevadzkovatela (v tejto zmluve len ,Prevadzkovy poriadok’) a
Procesom pripojenia zariadenia na vyrobu elektriny k distribucnej siistave Zapadoslovenské distribuéna, a.s.
(dalej len ,Proces pripojenia‘). Technické podmienky, Prevadzkovy poriadok a Proces pripojenia s
uverejnené na internetove] stranke Prevadzkovatefa www.zsdis.sk. Ziadatel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje,
Ze sa s Technickymi podmienkami, Prevadzkovym poriadkom a Procesom pripojenia riadne oboznamil.
Prevadzkovatel je opravneny Technické podmienky, Prevadzkovy poriadok a Proces pripojenia jednostranne
menit, pricom pre Ziadatela je vidy zévazné aktuaine znenie Technickych podmienok, Prevadzkového poriadku
a Procesu pripojenia,

8.12 Uzatvorenim tejto Zmluvy siraca platnost’ predchadzajica zmluva o pripojeni zariadenia na vyrobu elektriny
s totoZnym odovzdavacim miestom podfa élanku Il tejto Zmluvy.

8.13 Priloha €. 1 tvori neoddelitefna siicast tejto Zmiuvy,

8.14 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sa s textom tejio Zmiuvy riadne oboznamili, s jej obsahom bez vyhrad sihlasia,
Zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, na dokaz Eoho ju opravnené osoby
obidvoch zmluvnych strén potvrdzujd viastnorunymi podpismi.

Idpod i dishibuing, o.s. x
Za Prevadzkovatefa: o Dsmm;uﬁsmm = Za Ziadatefla:
BRATISLAVA
| V Bratislave | 24.10.2019 |V |
Miesto Dha Miesto Dia . /
Ing. Robert Vida P JUDr,, Ing. FrantiSek Szitasi:
veduci spravy energetickych ) starosta obce !
zariadeni , .
Meno, priezvisko a funkcia Podpis Meno, priezvisko a funkcia Podpis
Ing. Lorant Burian
Specialista spravy energetickych
zariadeni Az = )
Meno, priezvisko a funkcia s Podpi§ Meno, priezvisko a funkcia Podpis

6/9



Priloha €. 1 zmluvy o pripojeni zariadenia na vyrobu elektriny
do distribucnej sustavy spolocnosti Zapadoslovenska distribuéna, a.s.

Cislo Zmluvy: 19/18500/0134-ZoPz
EIC odovzdavacieho miesta: 24ZZSVYR00027130

Technické podmienky pripojenia a ostatné dojednania zmluvnych stran tykajice sa pripojenia:

1. Technické podmienky pre Prevadzkovatel'a

1.1, Prevadzkovatel zabezpeti maximalnu rezervovanu kapacitu uvedent v élanku 1. tejto Zmluvy pre pripojenie
zariadenia na vyrobu eleklriny a elektroenergetickych zariadeni Ziadatela do napatovej sustavy NN cez
existujice miesto spotreby €. 3110147410 napojené prostrednictvom istiacej skrine SR 32-11.

1.2, Za GEelom spinenia povinnosti Prevadzkovatefa poda tejto Zmluvy nie je potrebné zo strany Prevadzkovatela
vybudovat' Ziadne elektroenergetické zariadenia alebo iné stavby alebo zariadenia. Prevadzkovatel spini
povinnosti Prevadzkovalela podla tefo Zmluvy prostrednictvom existujticich elektroenergetickych zariadeni
Prevadzkovatela (dalej len ,elektroenergetické zariadenia Prevadzkovatefa®).

1.3.  Kontakiné osoby Prevadzkovatela:

- vo veciach technickych: Ing. Lorant Burian, mobil: 0917 718 564, email: lorant.burian@zsdis.sk

2. Deliace miesto

2.1 Deliacim miestom medzi elektroenergetickymi zariadeniami Prevadzkovatela a elektroenergetickymi zariade-
niami Ziadatela budi kablové NN koncovky s okami pripojené na poistkové spodky v istiacej skrini SR 32-11.

3. Technické podmienky pre Ziadatefa

31, Ziadatel sa zavizuje vybudoval na viastné naklady elektroenergetické zariadenia (dalej len
.elektroenergetické zariadenia Ziadatefa*) v nasledovnom rozsahu:

- fotovoltické panely,

- striedace,

- prisluéné rozvody a technologiu spolu s ochranami.

3.2, Velkost hlavného istica pred elektromerom bude: 125 A s vypinacou charakteristikou "B".

3.3. Vyvedenie vykonu zo zariadenia na vyrobu elektriny do distribuénej stistavy musf byt rozdelené rovnomerne do
fazy L1,12al3.

3.4. Hiavné rozpojovacie miesto (dalej len ,HRM‘) bude vypinac umiestneny v technologickom rozvadzadi
dimenzovany minimaine na menovitd hodnotu vypinacieho vykonu zariadenia na vyrobu elektriny, ktory odopina
cell vyrobnu Cast naraz od distribuénej sistavy (jednym spinacim prvkom sa musi odpojit’ celé zariadenie na
vyrobu elektriny od distribucnej sustavy, vetky generatory naraz). Po vypnuti HRM viastna spotreba zariadenia
na vyrobu elekiriny by mala ostat' pod napéatim.

3.5. HRM bude vypinané ochranou a zapnutie HRM musi byt blokované do doby, pokial nie je vo fzach, do ktorych
je vyvedeny vykon, napétie a frekvencia v rozsahu uvedenom v prislusnej technickej norme a musi byt v sulade
s Technickymi podmienkami. Opétovné pripojenie zariadenia na vyrobu elektriny do distribuénej sustavy je
mozné najskor po uplynuti 15 min(t od obnovenia napétia v distribugnej stistave.

3.6. Pripojenie zariadenia na vyrobu elektriny do distribu¢nej sistavy je mozné uskutoénit’ len v pripade, Ze budi
splnené synchronizacné podmienky.

719
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Pri sirate napétia v distribucnej sislave musi byt zaistené automatické odpojenie zariadenia na vyrobu elektriny
od distribucnej sistavy a automatické blokovanie proti zapnutiu.

Prevadzka zariadenia na vyrobu elekiriny musi byt v silade s platnymi Technickymi podmienkami a napétie na
deliacom mieste medzi elekfroenergetickymi  zariadeniami  Prevadzkovatela a elektroenergetickymi
zariadeniami Ziadatela nesmie prekrodit Un podla platnych Technickych podmienok ani v pripadoch
poruchovych stavov v distribuénej sistave alebo zariadenia na vyrobu elektriny.

Spétné vplyvy zariadenia na vyrobu elektriny na distribucnu sistavu musia byt' v medziach stanovenych podla
platnych Technickych podmienok.

Ziadatel je povinny prevadzkovat zariadenie na vyrobu elektriny tak, aby v pripade pretoku éinného vykonu do
distribuénej ststavy v mieste fakiuraéného merania dodrzal hodnotu U€innika cos ¢ v intervale 0,98 ind aZ 1
(odber jalového vykonu [MVAr] z distribucnej sistavy pri dodavke Cinného vykonu [MW] do distribucnej sistavy).
Ziadatel je povinny zabezpefil' ochranu technologickych zariadeni zariadenia na vyrobu elekiriny tak, aby
spinanie, kolisanie napétia a kratkodobé preruSenia napati v distribucnej ststave nesposobovali skody na
zariadeniach zariadenia na virobu elektriny.

Ziadatel je povinny riesenia navrhu ochran spracovat v zmysle platnych Technickych podmienok a technickych
noriem STN a IEC. Ochrany musia byt nezavislé od riadiaceho systému zariadenia na vyrobu elektriny. Ochrana
pbsobiaca na HRM musi byt nastavené v zmysle Technickych podmienok zverejnenych na webovom sidle
Prevadzkovatela.

Projeklova dokumentacia elektroenergetickych zariadeni Ziadatela pre (izemné konanie musi obsahovat
principiélny navrh rieSenia elektrickych ochran zariadeni zariadenia na vyrobu elektriny a jeho spojenia
s distribucnou siistavou popisany v technickej sprave.

Projektova dokumentécia elektroenergetickych zariadeni Ziadatela pre stavebné konanie musi obsahovat navrh
rieSenia elekirickych ochran zariadeni elektroenergetickych zariadeni Ziadatela a jeho spojenia s distribuénou
sistavou Prevadzkovatela. V projektovej dokumentécii musi byt uvedeny popis elektrickych ochran, ich
zapojenie, funkciu, rozsahy mozného nastavenia a Casové oneskorenia. Pred spracovanim projektovej
dokumentécie elektroenergetickych zariadeni Ziadatela pre stavebné povolenie je Ziadatel opravneny navrh
projektovej dokumentacie konzultovat' s Prevadzkovatefom (Tim spravy zariadeni VVN - Ing. Majoro$ t. ¢.
02/5061 2824).

Realizaéné projekiova dokumentéacia pre elektroenergetické zariadenia Ziadatela musi obsahovat konkrétne
typy elektrickych ochran, ich vyrobcu, funkcie ochran, zapojenie, rozsahy moiného nastavenia a asové
oneskarenia, navrhované nastavenie parametrov pre frekvenciu, napétie, vektorovy skok a spétni wattovi
ochranu.

Meracia stprava pre Cinny odber a dodavku, ako i meranie jalovej dodavky a odberu bude existujica polopriama
osadena v existujicom elektromerovom rozvadzaci Ziadatefa.

K fakturatnému 4-kvadrantnému elektromeru musi byt pripojeny externy modem GPRS a 1-fazovy
2 A plombovatelny istic.

Umiestnenie elekiromera a ostainych pristrojov ivoriacich meraciu stpravu, vrétane ich montéze a zapojenia
musi byt v silade s platnym internym predpisom Prevédzkovatela ,Pravidla pre prevadzkovanie a montéz
merania elekirickej energie” ktory je dostupny na internetovej stranke Prevadzkovatela www.zsdis.sk. Ziadatel
je povinny elektromer umiestnit do plastového elektromerového rozvadzaéa z dovodu bezdrbtovej komunikéacie
s odpottovou centralou Prevadzkovatela.

Ziadatel je povinny zabezpeéit' Prevadzkovatelovi nepretrzity volny pristup k meracim zariadeniam za téelom
odpottu, oprav, vymeny a kontroly meradiel.

Pred uvedenim zariadenia na vyrobu elekiriny do prevadzky musi Prevadzkovatel pisomne potvrdit, Ze
elektroenergetické zariadenia Ziadatela boli zrealizovana podra platnych technickych noriem, Technickych
podmienok a na zéklade schvélenej a odsuhlasenej projektovej dokumentacie.



3,18,

3.20.

3.21.

3.22,

3.23.

3.24.

3.25.

Pred pripojenim zariadenia na vyrobu elektriny do distribuénej sistavy je Ziadatel povinny predlozit
Prevadzkovatelovi doklady o zaisteni bezpeénej prevadzky technického zariadenia v zmysle Vyhlasky MPSVR
SR €. 508/2008 Z. z., § 8 Podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci pri prevadzke
technického zariadenia a § 9 Kontrola stavu bezpeénosti technického zariadenia.

Pred pripojenim zariadenia na vyrobu elekiriny do distribucnej sustavy anasledne vzdy na vyziadanie
Prevadzkovatela je Ziadatel povinny predioZit Prevadzkovatelovi doklady o zabezpeéeni prevéadzkovania a
adrzby pripojenych elektroenergetickych zariadeni Ziadatela v technicky zodpovedajliicom stave.

Ziadatel sa zavazuje, Ze pri projektovej priprave a realizacii pripojenia zariadenia na vyrobu elektriny bude
postupovat' v sillade s procesom pripojenia zariadenia na vyrobu elekiriny uvedenom na internetovej stranke
Prevadzkovatela www.zsdis.sk. i

Vikup elektriny vyrobenej v zariadeni na vyrobu elektriny si je Ziadatel povinny dohodnit' samostatne
s obchodnikom s elektrinou.

Po splneni vietkych obchodnych a technickych podmienok pripojenia je Ziadatel povinny zvolat' zaveretné
preberacie konanie za Ucasti vietkych zainteresovanych tcastnikov vystavby zariadenia na vyrobu elekfriny
a elektroenergetickych zariadeni Ziadatela a zastupcov Prevadzkovatela.

Po uvedeni zariadenia na vyrobu elektriny do prevadzky ma Prevadzkovate! pravo uskutocnit kontrolné merania
spatného vplyvu zariadenia na vyrobu elektriny na kvalitu elektriny dodéavanej do distribuénej ststavy.
Prevadzkovatel uskutoéni meranie na deliacom mieste analyzatorom tr. A vdvoch po sebe nasledujicich
tyzdioch v rozsahu nepretrZitych 14 kalendarnych dni. V pripade zistenia neziaducich vplyvov alebo odchylky
od Technickych podmienok je ich Ziadatel povinny na svoje néklady ihned odstrénit, alebo odpojit' zariadenia
na vyrobu elektriny od distribuénej stistavy do odstranenia zistenych nedostatkov.

Kontakiné osoby Ziadatela:

- vo veciach technickych: JUDr., Ing. Frantisek Szitasi, telefon: 031 558 6117, email: starosta@lehnice.sk

- Vo veciach zmluvnych: Ing. Csaba Farkas, telefén: 0907 195 881, email: energiadelta@gmail.com

Dohodnuty rozsah spoluprace

1.
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Ziadatel sa zavazuje vypracovat realizaéni projekiovi dokumentéciu elektroenergetickych zariadeni Ziadatela
avtermine do 24.02.2020 ju dorugit' Prevadzkovatefovi v jednom vyhotoveni v papierovej podobe a v jednom
vyhotoveni v elektronickej podobe vo forméte (doc/pdf).






Potvrdenie

" ZAPADOSLOVENSK
DISTRIBUCNA

Vyhldsenia a potvrdenia rezimu zodpovednosti za odchylku zariadenia
na vyrobu elektriny v odovzdévacom mieste pre pristup zariadenia
na vyrobu elektriny do distribucnej ststavy

(ast A

Vyrobea elektriny:

Obecletnice =~~~
Obchodné meno/Nzov/Titul, meno a priezvicko
Velkylég

Ulica

LEMNICE

(Obec/Cast obce
031/5586117
Telefon/mabil

Zariadenie na vyrobu elektriny;:
FIVZ Lehnice, Materskd £, 2; 34,20 kW

Nazov zariadenia na vyrobu elektriny

Umiestnenie zariadenia na vyrobu elektriny:
13041, 1302
Pozemok {parcelné Gislo)

LEHNICE

Obec/Castobce
119

(islo orientacné/stpisné

Odovzddvanie miesto zariadenia na vyrobu elektriny:
24ZZSVYRD0027130

EIC kéd odovzddvaciehe miesta

Vyhldsenia vyrobcu elektriny:

1. Vyrobca elekiriny vyhlasuje, 2 odovzdévacie miesto zariadenia na vyrobu elekiriny je s Gcinnostou odo dha

... 00308583 R

IC0/Dtum narodenia

8 o

(islo orientatné/stpisné

087 - o ;

pst

starosta@lehnicesk B B

E-mail

. R 206w
Celkovy indtalovany vykon
o velkytég

Katastrlne tizemie

Velkylég o et e st e gt AT s

Ulica ZSE Energia, a.s.

93037 Bratislava

PS¢ \

28 -10- 2019
- - !Cﬂtvaru: N\ T
IPriloby: | Vybawie: )
o VIelime:

I3 prenesenej zodpovednosti 2a odchylku. Vyrobea efektriny tjmito potvidzuje, Ze pre odovadévacie miesto uzatvoril so subjektom ziétovania zmiuvy

o prevzati zodpovednosti za odchylku.

L3 viastnej zodpovednosti za odchylku. Vjiobea elektriny tymito potvidzuje, Ze pre odovzdavacie miesto uzatvoril so 2d¢tovatelom odchylok zmiuvy

2. Vyrobca elektriny sa zavdzuje akitkolvek zmenu vo v ie uvedenych vyhldsenia il spolotnos Nslovens istribu 1d, &.5. najneskor
y Y 53 ) ¥ YCh vyhio } oAy ; J

0 z¢tovani odchylok.
do 5 pracovnych dni.

LEHNICE ) B

Miesto Podpis

25.10.2019 - JUDr., Ing. Frantigek Sait

Détum Meno
starosta obce
Funkgia
Odlacok peciatky

13

Kﬁ-m—m- ot |

.
. * Afeno

Funkcia

Odtlatek pefiaak}

Zipadoslovenska distribu¢nd, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, 1C0: 36361518, DIC: 2022189048, zapis v OR 05 BA |, vddiel Sa, v. £ 3879/8
Bankové spojenie: Tatra Banka, a5, IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, BIC: TATRSKBX
Kontakt: Zapadoslovenskd distribuind, a.5., PO.BOX 292, 810 00 Bratislava 1, www zsdis sk, vyrobca@zsdis sk

Zakaznicka finka 0850 333 999 prac. dni 7.00 — 19.00h, Poruchova linka 0800 111 567 nonstop
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